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Sistem tenaga listrik terdapat peralatan utama tegangan tinggi, salah satunya adalah 
generator. Sistem isolasi peralatan bertegangan tinggi memegang peranan penting bagi 
operasi normal peralatan tersebut. Kerusakan peralatan listrik pada umumnya terjadi pada 
isolasi, sehingga perlu dilakukan monitoring untuk menjaga kualitas isolasi. Salah satu cara 
dengan mendeteksi adanya partial discharger pada isolasi tersebut. Partial discharger terjadi 
karena isolasi mengalami tekanan medan listrik yang tinggi. Partial discharge dalam waktu 
lama akan menyebabkan kerusakan pada isolasi. Penelitian ini dilakukan di PLTGU Gresik 
blok GT 1.3. dengan pengujian menggunakan alat Partial Discharge Monitoring merk 
OMICRON dan pengecekan secara visual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
keadaan aktual kualitas isolasi generator di PLTGU Gresik blok GT 1.3. Pendeteksian sinyal 
partial discharge sering adanya noise (derau) yang dapat menyebabkan pembacaan kurang 
akurat. Noise (derau) pada isolasi generator dalam kategori medium (<10 nC). Hasil dari 
penelitian menunjukkan terjadi partial discharge melebihi standart pengukuran partial 
discharge yang tergolong dalam kondisi buruk yaitu >30 nC pada setiap fasa (U,V,W). 
Karakteristik muatan maksimum partial discharge meningkat terhadap kenaikan tegangan 
dan tertinggi terjadi pada fasa U yaitu tegangan 60% (3,60 KV) muatan maksimum sebesar 
8,35 nC, tegangan 80% (4,80 KV) muatan maksimum sebesar 26,53 nC, dan tegangan 100% 
(6,06 KV) muatan maksimum sebesar 31,8 nC.  




In the electric power system there are high voltage main equipment, one of them is generator. 
High voltage equipment insulation systems play an important role for the normal operation of 
the equipment. Damage to electrical equipment generally occurs in insulation, so monitoring 
needs to be done to maintain the quality in insulation. One way to detect the presence of 
partial discharge in the insulation. Partial discharger occurs because insulation experiences 
high electric field pressure. Partial discharge for a long time will cause damage to the 
insulation. This research was conducted at the Gresik PLTGU block GT 1.3. by testing using 
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the OMICRON Partial Discharge Monitoring tool and checking visually. This research was 
conducted to determine the actual state of the quality of generator insulation in PLTGU 
Gresik block GT 1.3. Partial discharge signal detection is often the presence of noise (noise) 
which can cause inaccurate readings, noise (noise) in the medium category (<10 nC). The 
results of the study show that partial discharge exceeds the standard measurement of partial 
discharge classified as in poor condition, that is> 30 nC in each phase (U, V, W). The 
maximum partial discharge characteristic of the load increases with the increase in voltage 
and the highest occurs in the U phase which is a voltage of 60% (3.60 KV) a maximum 
charge of 8.35 nC, 80% voltage (4.80 KV) maximum load of 26.53 nC, and a maximum 
voltage of 100% (6.06 KV) load of 31.8 nC. 
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1. LATAR BELAKANG
Suatu sistem ketenagalistrikan terdapat sejumlah peralatan utama tegangan tinggi
seperti generator, transformator, isolator dan kabel. Setiap peralatan tegangan tinggi
mempunyai sistem isolasi untuk memisahkan antara bagian bertegangan dengan
bagian bertegangan lain dan atau bagian bertegangan dengan bagian netral. Isolasi
suatu peralatan listrik bertegangan tinggi memegang peranan yang sangat penting bagi
operasi normal peralatan tersebut. Partial Discharge (peluahan sebagian) yaitu suatu
fenomena yang terjadi pada peralatan listrik tegangan tinggi (Putra,dkk, 2015).
Partial discharge merupakan fenomena yang umum terjadi di peralatan tenaga listrik,
partial discharge juga muncul dengan karakter yang berbeda beda dengan pengaruh
yg berbeda pula pada peralatan listrik. Penyebab terjadinya partial discharge itu
sendiri adalah hasil dari pemicu-pemicu (stressor) di dalam peralatan listrik antara
lain: temperatur, elektrikal, lingkungan, mekanikal, kimia dan partikel. Seperti halnya
pemilihan isolasi pada trafo dan perawatan rutin harus berjalan searah untuk menjaga
keandalan kinerja trafo (Bachtiar, 2018), begitu pula untuk generator. Serta
sependapat dengan (Jurjani, 2016), bahwa untuk menghindari kegagalan pada
peralatan listrik dilakukan perawatan secara berkala yang sesuai dengan umur
peralatan listrik. Salah satu perawatan berkala pada generator yaitu PD testing atau
diagnose PD.
PD merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada isolasi peralatan listrik 
tegangan tinggi. Menurut IEEE 1434-2014, fenomena tersebut berupa pelepasan atau 
loncatan bunga api listrik yang melintasi bagian isolasi antar konduktor. Terdapat tiga 
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jenis isolasi yang digunakan untuk peralatan tegangan tinggi, yaitu isolasi jenis gas, 
cair dan padat. 
Diagnosa partial discharge berperan dalam mengidentifikasi sifat partial 
discharge dan dampak yang muncul di dalam peralatan listrik, kesalahan dalam 
analisis partial discharge akan mengakibatkan ketidakakuratan pada asesmen 
peralatan. Tujuan lain dari diagnosa partial discharge adalah untuk mengetahui 
keadaan aktual dari sistem sehingga dapat dilakukan tindakan peningkatan keandalan 
sistem tersebut. 
Terdapat dua jenis data hasil pengujian partial discharge, yaitu: Partial 
Discharge Height Distribution Data (PDHD) dan Phase Resolved Partial Discharge 
Data (PRPD). Perbedaan dari kedua pengujian tersebut, terdapat pada parameter-
parameter yang diambil saat pengujian. Pengujian PDHD mengambil data partial 
discharge dalam nilai besaran (magnitude) dan frekuensi kemunculan (accurance 
frequency), sedangkan PRPD mengukur dan merekam sinyal partial discharge ppada 
siklus fasa tegangan yang berbeda (Kusumasembada, 2014). Berdasarkan data 
asesmen generator di PLTGU Gresik blok GT 1.3 pada bulan Juli 2019, terjadi partial 
discharge. Data partial discharge tersebut merupakan data PRPD yang diambil 
dengan cara pengujian menggunakan alat PD. 
Monitoring dengan Merk OMICRON dan pengecekan secara visual. Berdasarkan 
IEEE 1434-2000, standar untuk partial discharge adalah: 
𝐺𝑜𝑜𝑑 ∶< 1 𝑛𝐶, 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 ∶< 10 𝑛𝐶, 𝐵𝑎𝑑 ∶>  30 𝑛𝐶 (1.1) 
Hasil pengujian partial discharge di generator PLTGU Gresik menunjukkan 
data melebihi standar pengukuran partial discharge. Sehingga, perlu dilakukan 
penelitian tentang Partial Discharge di PLTGU Gresik blok GT 1.3.  
2. METODE
Metode yang digunakan pada penelitian partial discharge di PLTGU Gresik Blok GT
1.3 adalah :
1. Studi literature
Studi literatur ditunjukan untuk mendapatkan teori-teori yang didapat dari
referensi atau sumber-sumber sebagai landasan pengerjaan laporan ini. Studi
ini meliputi tentang dasar teori dan metode yang cocok untuk penelitian tugas





Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung 
untuk mengumpulkan data serta melakukan penelitian dalam suatu periode 
tertentu secara sistematis. Observasi dilakukan pada saat melakukan 
pengamatan di area PT PJB UP PLTGU Gresik Blok GT 1.3. 
3. Metode wawancara 
Wawancara dilakukan secara tanya jawab langsung dengan pegawai PT PJB 
UP PLTGU Gresik Blok GT 1.3 mengenai data-data yang diperlukan guna 
mengerjakan tugas akhir. 
4. Metode Analisis 
Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis data berdasarkan 
perbandingan hasil pengujian dengan pengukuran secara langsung dan manual 
dengan pengukuran menggunakan alat monitoring yang secara otomatis. 
5. Deskripsi dan Data 
Penelitian Tugas akhir ini dilakukan di PT PJB UP PLTGU Gresik Blok GT 











3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data yang yang diperoleh dari PT. PJB UP PLTGU Gresik Blok GT 1.3 sebagai 
berikut : 
Tabel 1. Nameplate Generator 
 
 
Tabel 2. Noise Level 
 
 
Pembacaan sinyal Partial Discharge seringkali terdapat noise (derau) yang 
berasal dari alat ukur maupun dari luar yang menjadi faktor penghambat kurang 
akurat pembacaan sinyal Partial Discharge. Berdasarkan hasil pengukuran Partial 
Discharge pada Fasa U,V,W, maka noise masuk dalam kategori medium (sedang) 
karena noise < 10 nC, perlu dilakukan tindakan sebelum masuk kategori buruk. 





Tabel di atas menunjukkan data mengenai tegangan hilangnya partial 
discharge (PDEV) pada kabel dan tegangan awal yang menyebabkan partial discharge 
(PDIV). Standart batas nilai untuk PDIV maupun PDEV adalah 10 nC. Berdasarkan 
tabel di atas, nilai muatan fasa U sebesar 14,8 nC, fasa V sebesar 15,05 nC, dan fasa 
W sebesar 19,11 nC sehingga berdasarkan data di atas melebihi batas nilai sebesar 10 
nC. 
Tabel 4.  Pengujian tegangan uji 
Tabel tersebut menunjukkan pengujian terhadap isolasi dengan diberikan 
tegangan uji yang berbeda untuk mengetahui pelepasan muatan di dalam isolasi. 
Pada pengukuran aktifitas Partial Discharge pada generator PLTGU Gresik 
Blok GT 1.3 berdasarkan tabel 2 dengan pengujian tegangan uji yang berbeda 
dihasilkan grafik pola Partial Discharge. Grafik keluaran yang terbentuk terdiri dari 
sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal menggambarkan nilai muatan 
yang meluah akibat proses PD yang terjadi pada generator, dinyatakan dengan satuan 
10-9 Coloumb. Sedangkan sumbu horizontal, menggambarkan sudut fasa yang 
berkisar 0° hingga 360°. 
 Fasa U





Gambar 2. Gelombang fasa U 80% U0 
 
 
Gambar 3. Gelombang fasa U 100% U0 
Hasil pengukuran pada Fasa U dengan tegangan uji 60 % sebesar 3,60 KV 
menunjukkan hasil muatan maksimum partial discharge sebesar 8,357 nC. Tegangan 
uji 80% sebesar 4,80 KV menunjukkan hasil muatan maksimum partial discharge 
sebesar 26,53 nC dan tegangan uji 100 % sebesar 6,06 KV menunjukkan hasil muatan 
maksimum partial discharge sebesar 31,8 nC. 
 Fasa V 
 






Gambar 5. Gelombang fasa V 80% U0 
 
 
Gambar 6. Gelombang fasa V 100% U0 
 
Pengukuran pada Fasa V dengan tegangan uji 60 % sebesar 3,60 KV 
menunjukkan hasil muatan maksimum partial discharge sebesar 6,316 nC. Tegangan 
uji 80% sebesar 4,80 KV menunjukkan hasil muatan maksimum partial discharge 
sebesar 15,16 Nc dan tegangan uji 100 % sebesar 6,06 KV menunjukkan hasil muatan 











 Fasa W 
 
Gambar 7. Gelombang fasa W 60% U0 
 
 
Gambar 8. Gelombang fasa W 80% U0 
 
 
Gambar 9. Gelombang fasa W 100% U0 
 
Hasil pengukuran pada Fasa W dengan tegangan uji 60 % sebesar 3,60 KV 




uji 80% sebesar 4,80 KV menunjukkan hasil muatan maksimum partial discharge 
sebesar 4,026 Nc dan tegangan uji 100 % sebesar 6,06 KV menunjukkan hasil muatan 
maksimum partial discharge sebesar 21,52 nC. 
 
Tabel 5. Perbandingan Hasil Partial Discharge 
 
 
Berdasarkan tabel di atas, pengujian partial discharge dengan tegangan uji 
yang berbeda menunjukkan karakteristik muatan maksimum partial discharge 
meningkat terhadap kenaikan tegangan. Data fasa U menunjukkan muatan maksimum 
paling besar, tegangan 60% (3,60 KV) muatan maksimum sebesar 8,35 nC, tegangan 
80% (4,80 KV) muatan maksimum sebesar 26,53 nC, dan tegangan 100% (6,06 KV) 
muatan maksimum sebesar 31,8 nC.  
 
 







































a. Pengujian partial discharge pada generator blok GT 1.3 di PLTGU Gresik 
menggunakan alat Partial Discharge Monitoring merk OMICRON dan 
pengecekan secara visual. 
b. Partial Discharge pada masing – masing fasa U,V,W tergolong dalam buruk 
yaitu > 30 nC. 
c. Pelepasan muatan pada kabel yang semakin besar dapat menyebabkan 
meningkatnya resiko kegagalan kabel. 
d. Karakteristik muatan maksimum partial discharge meningkat terhadap 
kenaikan tegangan dan tertinggi terjadi pada fasa U yaitu tegangan 60% (3,60 
KV) muatan maksimum sebesar 8,35 nC, tegangan 80% (4,80 KV) muatan 
maksimum sebesar 26,53 nC, dan tegangan 100% (6,06 KV) muatan 
maksimum sebesar 31,8 nC.  
e. Pendeteksian partial discharge pada generator blok GT 1.3 PLTGU Gresik 
dalam kategori medium (<10 nC) yaitu fasa U sebesar 6,02 nC, fasa V sebesar 
5,802 nC, dan fasa W sebesar 6,02 nC. 
f. Isolasi kabel generator yang kurang kencang menyebabkan adanya rongga 
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